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Abstrak 
 Sistem pendingin berguna untuk menjaga temperatur di 
suatu equipment agar tidak melebihi temperatur desainnya. Sistem 
ini menggunakan fluida air yang diambil dari hasil pengeboran. 
Lalu diproses menggunakan reverse osmosis. Hasil dari reverse 
osmosis berguna untuk mendinginkan temperatur yang terdapat di 
equipment tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kegagalan pada pipa penyalur air pendingin. Beberapa pengujian 
dilakukan untuk mendukung hasil analisis. Uji komposisi unsur 
didapatkan pipa ini sesuai dengan ASTM A1020. Pengamatan 
strukturmikro mendukung karakterisasi material bahwa pipa ini 
adalah baja karbon rendah. Dari pengamatan makro menunjukkan 
bahwa terdapat pengurangan ketebalan, terdapat lubang dan korosi. 
Pengujian senyawa deposit menunjukkan terbentuknya magnetit 
(Fe3O4). Pengujian fluida menunjukkan ketidak sesuaian hasil uji 
dengan data desain. Faktor penyebab terjadinya kegagalan adalah 
ketidak sesuaian pemilihan material dan tidak maksimalnya 
inhibitor bekerja. Dan mekanisme terjadinya kegagalan adalah 
dengan adanya daerah sambungan las sebagai pusat tegangan, 
diawali dengan uniform corrosion kemudian erosion corrosion 
 
Keyword: M-alkalinity, salt density index, pH, electrical 
conductivity, reverse osmosis 
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Abstract 
 Cooling system is useful to keep temperature of equipment 
not over the temperature design. This system use water that taken 
from digging the ground. Then processed by reverse osmosis. The 
result of reverse osmosis is useful to keep the temperature in 
equipment. The purpose of this research is to analyze the failure in 
cooling water pipe. Several test is to support the result of analysis. 
Composition test of this pipe is equal to ASTM A1020. The 
microstructure supports the characterization of pipe that is carbon 
steel.  From macro testing it show that there is decreasing of 
thickness, there is a hole and corrosion. Result of deposit test is 
magnetite (Fe3O4). Fluid testing shows that there is no 
equalization between design and the result of test. Factors of 
failure are the wrong choice of choosing the material and the 
inhibitor isn’t work maximally. And there is mechanism of failure 
in this pipe, area of welded pipe that become the center of stress 
and begin with uniform corrosion then erosion corrosion 
 
Keyword: M alkalinity, salt density index, pH, electrical 
conductivity, reverse osmosis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1. 1. Latar Belakang 
PT Holcim Indonesia Tbk  (Holcim Indonesia) adalah 
sebuah perusahaan publik Indonesia dimana mayoritas sahamnya 
(86,35%) dimiliki dan dikelola oleh Holcim Group, yang berbasis 
di Swiss, produsen semen terbesar di dunia dengan total lebih dari 
85,000 karyawan dan kapasitas produksi di lebih dari 70 negara 
mencapai lebih dari 170 juta ton semen. Dalam upaya penyediaan 
semen tersebut, sebagai salah satu perusahaan semen terbesar di 
Indonesia, PT Holcim Indonesia Tbk menjalankan usaha yang 
terintegrasi terdiri dari semen, beton siap pakai, dan produksi 
agregat. Perusahaan mengoperasikan tiga pabrik semen masing-
masing di Narogong, Jawa Barat,  di Cilacap, Jawa Tengah, Tuban 
1 di Jawa Timur dan fasilitas penggilingan semen di Ciwandan, 
Banten dengan total kapasitas  gabungan per tahun 11 juta ton 
semen, dan mempekerjakan lebih dari 2,500 orang. Sebaran lokasi 
produksi dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
 
Gambar 1.1 Peta Lokasi produksi dan distribusi PT. Holcim 
Indonesia (holcim.co.id) 
 
 Di Holcim terdapat sistem pendingin yang menggunakan 
air laut sebagai fluidanya, air ini di proses melalui pre-watering 
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filter, reverse osmosis dan kemudian dialirkan ke daerah-daerah 
kiln. Air laut ini sebagai air pendingin. Sistem tersebut 
menggunakan reverse osmosis untuk menghilangkan mineral-
mineral yang terdapat pada air laut dan membuat komposisinya 
sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendinginkan suatu sistem. 
Pada pipa penyalur di daerah kiln, sering terjadi korosi dan bisa 
sampai terjadi kebocoran yang bisa sampai menyebabkan 
berhentinya produksi. Jika sampai berhenti produksi maka akan 
mengurangi hasil produksi yang cukup besar dan menyebabkan 
kerugian yang tidak kecil. Oleh karena itu diperlukan analisa 
kegagalan pada pipa penyalur air pendingin. Sehingga kegagalan 
tersebut tidak terulang kembali dan dapat mendukung produksi 
semen di PT. Holcim Tuban Plant Indoensia 
 
1. 2. Perumusan Masalah 
 Perumusan masalah yang akan dikaji dalam analisa 
kegagalan ini adalah sebagai berikut: 
1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pada 
pipa penyalur air pendingin? 
2. Bagaimana mekanisme kegagalan yang terjadi pada pipa 
penyalur air pendingin? 
3. Apa saja hal-hal yang perlu dilakukan agar kegagalan pada 
pipa penyalur air pendingin dapat ditanggulangi? 
 
1. 3. Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan, maka 
tujuan penelitian ini antara lain: 
1. Menganalisa faktor-faktor penyebab kegagalan pada pipa 
penyalur air pendingin 
2. Menganalisa mekanisme kegagalan yang terjadi pada pipa 
penyalur air pendingin 
3. Menganalisa hal-hal yang perlu dilakukan agar kegagalan 
pada pipa penyalur air pendingin dapat ditanggulangi 
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1. 4. Batasan Masalah 
 Agar penelitian ini menjadi terarah dan memberikan 
kejelasan analisa permasalahan, maka dilakukan pembatasan 
permasalahan, yaitu: 
1. Lingkungan diluar pipa diabaikan 
2. Temperatur dalam pipa dianggap sesuai dengan data 
operasional 
3. Debit fluida didalam pipa dianggap sesuai dengan data 
operasional 
 
1. 5. Manfaat Penelitian  
 Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi 
manfaat kepada seluruh pihak yang berkaitan, yaitu mahasiswa 
sebagai pelaksana penelitian mampu memahami serta 
mengaplikasikan ilmu yang telah didapat khususnya cabang ilmu 
material dan metalurgi, PT. Holcim Tuban Plant Indonesia sebagai 
pihak utama yang menyokong penelitian dapat menerapkan hasil 
penelitian untuk: 
1. Menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan 
pada pipa penyalur air pendingin 
2. Masukan untuk hal-hal yang dapat dilakukan agar 
kegagalan pada pipa penyalur air pendingin dapat 
ditanggulangi 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Baja 
Baja pada dasarnya adalah paduan besi-karbon. Selain 
terdiri dari besi dan karbon baja biasanya juga mengandung 
sejumlah unsur lain, baja ini memiliki kadar karbon yang kurang 
dari 2%. Ada yang unsurnya ditekan serendah mungkin ataupun 
justru malah ditambahkan agar memperoleh suatu sifat tertentu. 
Menurut komposisinya baja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 
baja karbon dan baja paduan. Baja karbon yang dapat 
didefinisikan sebagai baja yang hanya mengandung sejumlah 
kecil unsur dari elemen selain dari karbon. Sedangkan baja 
paduan adalah paduan dari besi dengan tambahan unsur lain 
seperti karbon, Mg, Silicon, Nikel, Krom, Molybdenum, dan 
Vanadium untuk mencapai suatu sifat yang diinginkan. Baja 
paduan memiliki lingkup yang luas seperti low-alloy steels, 
stainless steels, heat-resistant steels, dan baja perkakas. Beberapa 
baja paduan seperti austenitic stainless steels tidak mengandung 
penambahan karbon yang disengaja. Silicon ketika diperlukan 
ditambahkan sebagai deoxidizer pada molten steel. Nikel 
memberikan kekuatan dan bantuan pada pengerasan baja melalui 
quenching dan tempering dalam perlakuan panas. (Wiley, 2006) 
 
2.2 Baja Karbon 
Baja karbon sering digunakan sebagai elemen struktural 
yang efektif beberapa tahun terakhir ini di lingkungan non-
korosif, jika memiliki paduan dan metode proteksi yang tepat. 
Namun, baja karbon ini merupakan logam yang rentan terhadap 
semua jenis korosi, pemeliharaan yang intensif sangat dibutuhkan 
apabila berada di lingkungan korosif. Baja karbon telah 
digunakan sebagai struktur di lingkungan non-air laut. Baja akan 
terkorosi dengan cepat saat pertama kali terkena udara dan segera 
membentuk lapisan oksida dimana lapisan ini akan mengurangi 
laju korosi secara signifikan. 
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Untuk baja paduan, penambahan tembaga sebanyak 0,01 
- 0,05% memiliki efek yang besar dalam meningkatkan ketahanan 
korosi, seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Sedangkan 
hubungan dengan unsur yang lain terhadap ketahanan korosi 
ditunjukkan Gambar 2.2 Sedikit penambahan kromium dapat 
meningkatkan kekuatan tensile secara signifikan dan ketahanan 
korosi. Kromium, nikel, dan tembaga memberikan sifat yang 
bagus tanpa harus menggunakan coating di lingkunan non-air laut 
(Craig, et al., 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Efek penambahan tembaga terhadap uniform 
atmospheric corrosion pada baja (Craig, et al., 2006) 
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(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (c) 
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(d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Efek penambahan unsur-unsur yang lain terhadap 
uniform industrial atmospheric corrosion pada baja, (a) krom, (b) 
silikon, (c)fosfor, dan (d) nikel (Craig, et al., 2006) 
 
Karbon berperan penting dalam pembentukan presipitasi 
karbida. Penurunan kadar karbon dapat membatasi pembentukan 
karbida yang berbahaya, seperti kromium karbida yang dapat 
mengendapkan kromium di batas butir. Molibdenum ditambahkan 
untuk meningkatkan ketahanan baja terhadap serangan 
intergranular. Selain itu juga dapat meningkatkan resistansi 
terhadap korosi pitting dan crevice. Kromium dapat 
meningkatkan ketahanan korosi. Titanium ditambahkan untuk 
memberikan stabilisasi dalam menghadapi presipitasi yang 
berbahaya, seperti kromium karbida. Unsur ini dikombinasikan 
dengan karbon dan nitrogen, dan tidak diperbolehkan membentuk 
karbida dan nitrida yang dapat memicu korosi intergranular. 
Temperatur optimal dalam pembentukan TiC (karbida titanium) 
adalah 900 – 950 oC. Silikon ditambahkan untuk meningkatkan 
resistansi korosi di lingkungan asam sulfur. Sulfur dapat 
meningkatkan machinibility, namun menurunkan resistansi 
terhadap korosi (Ahmad, 2006). 
 
2.3 Analisa Kegagalan 
Analisa kegagalan dapat diartikan sebagai 
pemeriksaan/pengujian terhadap komponen-komponen atau 
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struktur yang mengalami kerusakan beserta kondisi yang 
menyebabkan kegagalan dengan tujuan untuk mengetahui 
penyebab dari kegagalan tersebut. Jadi tujuan utama dari analisa 
kegagalan adalah untuk mengetahui mekanisme terjadinya 
kegagalan serta memberikan solusi-solusi yang dapat 
dilaksanakan untuk menanggulangi masalah kegagalan tersebut. 
Dengan kata lain, analisa kegagalan berujung pada observasi pada 
komponen-komponen yang rusak. Pengamatan pola patahan yang 
rusak adalah kunci bagi seluruh proses analisa kegagalan, oleh 
sebab itu pengamatan secara makrokopis dan mikrokopis harus 
dilaksanakan secara bertahap. Selain itu pengujian mekanik juga 
diperlukan karena secara umum kegagalan disebabkan oleh gaya-
gaya yang bekerja dari lingkungan kerja komponen. Menurut 
sumber-sumber penelitian yang ada di dunia industri (Brooks, 
2002). Faktor penyebab kegagalan yang sering terjadi di dunia 
industri dapat di karenakan : 
 
A. Faktor kesalahan pemilihan material 
Hasil penelitian mengenai faktor kegagalan material yang 
dominan yaitu faktor kesalahan dalam memilih material. Tabel 
2.1 dibawah ini menunjukkan statistik tentang permasalahan 
dalam kasus kegagalan material 
 
Tabel 2.1 Permasalahan dalam kegagalan komponen mesin 
(Brooks, 2002) 
Permasalahan % 
Kesalahan pemilihan material 38 
Cacat produksi 15 
Kesalahan perlakuan panas 15 
Kesalahan desain mekanik 11 
Kondisi operasi yang berlebihan 8 
Kondisi lingkungan yang tidak terkontrol 6 
Pemeriksaan yang kurang baik 5 
Material yang tidak jelas 2 
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B. Perawatan komponen yang kurang baik  
Proses perawatan komponen mesin yang kurang baik 
termasuk salah satu penyebab kegagalan yang paling dominan. 
Tabel 2.2 menunjukan data mengenai kasus kegagalan material 
yang terjadi. 
 
Tabel 2.2 Kasus kegagalan material akibat perawatan komponen 
mesin (Brooks, 2002) 
Permasalahan % 
Perawatan yang kurang baik 44 
Cacat saat fabrikasi 17 
Defisiensi desain 16 
Pemakaian yang abnormal 10 
Cacat material 7 
Penyebab yang tidak jelas 6 
 
C. Kesalahan dalam perancangan komponen 
Faktor kesalahan dalam proses perancanagan komponen 
mesin adalah sebagai berikut: 
1. Kegagalan ulet akibat pembebanan yang melebihi 
kekuatan material 
2. Kegagalan getas akibat beban kejut 
3. Kegagalan pada temperatur tinggi (pemuluran) 
4. Static delayed fracture  
5. Proses perancangan yang terlalu banyak memicu 
konsentrasi tegangan seperti takikan 
6. Analisa tegangan komponen yang kurang detail yang 
menyebabkan rawan terjadi kegagalan akibat overload 
7. Kesalahan dalam menentukan material dari komponen 
mesin sehingga mempengaruhi hitungan yang dilakukan. 
 
D. Kondisi kerja yang ekstrim 
Permasalahan yang spesifik dalam kegagalan komponen 
mesin akibat kondisi kerja yang ekstrim disajikan dalam Tabel 
2.3. 
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Tabel 2.3 Penyebab kegagalan dalam komponen mesin (Brooks, 
2002) 
 
2.3.1 Prosedur dalam Analisa Kegagalan  
Ketika terjadi sebuah kegagalan atau retak, perlu 
dilakukan suatu tindakan untuk mencegah terjadinya kegagalan 
yang sama dengan menginvestigasi dan menganalisa kegagalan 
komponen yang terjadi. Adapun tindakan yang perlu dilakukan 
dalam menginvestigasi komponen yaitu (Nishida, 1992): 
 
A. Material yang digunakan 
1. Data produksi : melting, rolling, forming, casting, heat 
treatment, dan proses machining 
2. Analisa kimia : pengujian X-Ray, komposisi kimia 
3. Sifat mekanik : tensile, bending, hardness, impact, dan 
fatigue test. 
4. Struktur metalurgi : struktur makro dan mikro struktur 
5. Pengerasan permukaan dan tegangan sisa ; finishing 
6. Patah permukaan  
B. Desain tegangan dan kondisi perawatan 
1. Kekuatan dari luar : golongan, besar, pengulangan. 
2. Atmospher : udara, air, air laut, dan sebagainya 
3. Yang lain : kondisi perbaikan 
 
Penyebab Kegagalan % 
Korosi 29 
Kelelahan (fatigue) 25 
Kegagalan getas (brittle fracture) 16 
Kelebihan beban 11 
Korosi temperature tinggi 7 
Korosi retak tegang, korosi lelah, 
penggetasan hydrogen 
6 
Pemuluran ( creep ) 3 
Abrasi, Erosi 3 
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C. Uji percobaan 
1. Uji laboratorium : perhitungan tegangan (kekuatan 
material, finite element method (FEM), kekuatan lelah, 
kekerasan patahan. 
2. Konfirmasi uji lapangan : ukuran tegangan, uji produksi. 
D. Hasil uji seluruhnya. 
 
2.4 Reverse Osmosis 
 Osmosis adalah pergrakan dari molekul pelarut melalui 
membrane permeable, dari daerah yang memiliki solute yang 
berkonsentrasi rendah, dengan harapan sama solute-nya pada dua 
sisi. Pergerakan pelarut dari yang konsentrasi rendah menuju 
yang lebih tinggi, sehingga larutan cenderung mengurangi 
perbedaan konsentrasi. Ketika membran semipermeable 
memisahkan dua larutan, air selalu berdifusi dari larutan yang 
memiliki osmotic potential yang lebih rendah menuju yang lebih 
tinggi. Pergerakan air yang melalui membran dapat disebut 
osmosis. Sedangkan reverse osmosis adalah tekanan yang 
diberikan kepada proses osmosis sehingga air dapat terkena gaya 
dan bergerak melalui membrane. RO ini adalah teknik pemisahan 
yang digunakan untuk mengkonsentrasikan atau memurnikan 
fluida tanpa perubahan fasa. Proses reverse osmosis dapat dilihat 
pada gambar dibawah ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Gambar saat air dipisahkan membrane permeable, 
(a) gambar saat terhadinya osmosis, (b) proses terjadinya reverse 
osmosis saat diberinya tekanan sehingga air bergerak melalui 
membran. (Cassano,2015) 
 Laporan Tugas Akhir          13 
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi FTI-ITS 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA                                                             
 
2.5 Korosi 
2.5.1 Definisi Korosi 
Berdasarkan National Association of Corrosion Engineers 
(NACE) International, korosi didefinisikan sebagai “kerusakan 
bahan, biasanya logam, terjadi karena reaksi antara logam dengan 
lingkungannya. Reaksi ini menghasilkan oksida logam, sulfida 
logam atau hasil reaksi lain. Menurut jenis reaksinya, korosi dapat 
digolongkan sebagai korosi kimia dan korosi elektrokimia Korosi 
kimia terjadi secara murni reaksi kimia tanpa adanya cairan 
elektrolit, biasanya terjadi pada suhu yang relatif tinggi, atau 
dalam lingkungan udara yang kering. Sebaliknnya, korosi 
elektrokimia biasanya terjadi di lingkungan yang basah, pada 
temperatur yang relatif rendah, dengan berbagai bentuk korosi 
yang berbeda, mengikuti mekanisme elektrokimia yaitu terjadinya 
reaksi oksidasi (reaksi anodik) dan reaksi reduksi (reaksi katodik) 
(Sulistijono,1999 ).  
 
2.5.2 Sel Korosi Basah 
Dalam sel korosi basah sederhana seperti pada Gambar 
2.4 terdapat beberapa komponen penting daalam sel ini, 
diantaranya adalah :  
 
a. Anoda terkorosi dengan melepaskan elektron atom logam 
netral untuk membentuk ion-ion. Ion-ion ini kemungkinan 
tetap ada pada larutan atau bisa membentuk hasil korosi yang 
tidak larut. Anoda biasanya menjadi anoda korban untuk 
melindungi logam yang ingin diproteksi.   
M  Mn+ + ne- 
 Sebagai contoh reaksi oksidasi pada besi (Fe) yaitu : 
Fe  Fe2+ + 2e- 
 
b. Katoda tidak terkorosi atau logam yang ingin dilindungi.  
Evolusi gas Hidrogen : 2H+ + 2e-  H2 
Reduksi Oksigen 
Asam  : O2 + 4H+ + 4e-  2H2O 
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Basa / Netral : 2H2O + O2 + 4e-  4OH- 
Reduksi air  : 2H2O + 2e-  H2 + 2OH- 
Pengendapan logam : Mn+ + ne-  M 
 
 
c. Elektrolit Isitilah ini biasanya dihubungkan dengan larutan, 
tentunya larutan yang dapat menghantarkan listrik.  
 
d. Hubungan Listrik Anoda dan katoda harus terdapat kontak 
listrik agar arus dalam sel korosi dapat mengalir. Jika anoda 
dan katoda merupakan bagian logam yang sama, tidak 
diperlukan hubungan secara fisik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4 Sel Elektrolit Sederhana 
(Sulistijono, 1999) 
 
2.5.3 Jenis-jenis Korosi 
Ada sembilan jenis korosi yang umumnya logam dapat 
terkena, yaitu 
1. Uniform corrosion 
Uniform corrosion adalah salah satu entuk korosi yang paling 
umum yang terjadi pada logam. Umumnya korosi ini adalah 
pengurangan massa logam akibat dari chemical attack atau 
pecahnya metallic component menjadi metallic ions. Akibat dari 
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pecahnya metallic compent maka permukaan logam terjadi 
pengikisan secara merata sehingga ketebalan logam berkurang. 
 
2. Intergranular corrosion 
Intergranular corrosion atau korosi batas butir sesuai pada 
Gambar 2.5 adalah korosi yang terlokalisisr. Hal ini biasanya 
menyerang batas butir. Ada atau tidaknya korosi ini dapat diamati 
dari batas butirnya, apabila ada akan menyebabkan pengurangan 
dari kekuatan dan keuletan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.5 Korosi batas butir 
 
3. Galvanic corrosion 
Korosi yang umumnya disebut sebagai dissimilar metal 
corrosion. Ketika dua logam secara elektrik tersambung dan 
ditempatkan dlam larutan konduktif, maka muncul beda potensial. 
Beda potensial ini memberikan driving force untuk pemecahan 
dari material yang kurang mulia (yang lebih negative), sehingga 
logam yang potensialnya lebih negative akan mengalami korosi. 
 
4. Crevice corrosion 
Crevice corrosion atau korosi sumuran sesuai dengan Gambar 2.6 
adalah korosi yang terlokalisir yang terjadi di atau berdekatan 
pada suatu celah yang dibentuk dari kontak metal-to-metal-to-non 
metal. Ini adalah hasil dari perbedaan konsentrasi oksigen antara 
didalam celah dan di daerah sekitarnya 
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Gambar 2.6 Crevice corrosion 
5. Pitting  
Pitting corrosion sesuai dengan Gambar 2.7 adalah korosi yang 
terlokalisir dengan ciri-ciri tingginya logam yang hilang secara 
local. Dalam kasus yang parah, tampak sebagai lubang yang 
dalam dan kecil. Secara mekanisme awalnya terjadi lubang adalah 
dengan rusaknya lapisan pasif/protektif pada permukaan logam. 
Faktor utama yang menyebabkan dan mempercepat terjadinya 
pitting adalah kontak elektrik antara logam yang berbeda, hal ini 
akan menyebabkan terjadinya beda potensial dan akan terjadi 
korosi seperti halnya galvanic corrosion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.7 Pitting corrosion 
 
6. Erosion corrosion 
Erosion corrosion sesuai dengan Gambar 2.8 adalah korosi yang 
terjadi akibat dari gaya mekanik. Korosi erosi dipengaruhi oleh 
kecepatan, turbulensi, tubrukan, temperature, adanya padatan 
yang tertahan, adanya kavitasi. 
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Gambar 2.8 Erosion Corrosion 
 
7. Stress corrosion cracking 
SCC sesuai dengan Gambar 2.9 dapat didefinisikan sebagai 
kegagalan dari paduan dengan cracking ketika terekspos pada 
lingkungan tertentu dan adanya static tensile stress. Ini adalah 
gabungan antara korosi dengan tegangan. Biasanya berbentuk 
retakan retakan yang tidak mudah dilihat, terbentuk diperukaan 
logam dan berusaha merambat kedalam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.9 Stress Corrosion Cracking 
 
8. Biological corrosion 
Kondisi korosif yang berkembang karena adanya mikroorganisme 
hidup sebagai pengaruh mereka terhadap reaksi anodik dan 
katodik. Aktifitas metabolik ini dapat secara langsung maupun 
tidak dapat menyebabkan penurunan kualitas logam. 
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9. Selective leaching 
Ketika satu elemen dari paduan dihilangkan dengan cara korosi 
maka proses tersebut dapat disebut sebagai selective leaching, 
atau dealloying. (Philips A.,2007) 
 
2.6 Cooling System 
System pendingin melibatkan sirkulasi air yang melalui 
jaringan dari exchangers yang panasnya dan tekanannya akan 
dikontrol dengan cara panasnya dikirim ke cooling water dan 
kemudian cooling water tersebut  dikirim ke cooling tower. 
Pengiriman ke cooling tower ini memiliki fungsi untuk mereduksi 
temperature dari air dengan cara heat transfer. System mass 
balance melibatkan mengalirnya uap air dengan cara penguapan, 
dan temperature tereduksi karena udara dapat menghilangkan 
bagian dari panas dengan air yang teruapkan. Penggunaan dari 
cooling water membutuhkan perhatian ekstra untuk mencegah 
korosi dan kerak. Kualitas dari air harus cukup bagus dengan 
artian kecil adanya inorganic particle dari kalsium dan garam 
magnesium. Menurut Bureau Indian Standard (1999) cooling 
water terdapat empat aspek yang diperhatikan, yaitu pH, 
alkalinity, water hardness, dan electrical conductivity.(Zahid, 
2015) 
 
2.7 Metalografi 
 Metalografi adalah suatu teknik atau metode persiapan 
material untuk mengukur, baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif dari informasi-informasi yang terdapat dalam material 
yang dapat diamati, seperti fasa, butir, komposisi kimia, orientasi 
butir, jarak atom, dislokasi, topografi dan sebagainya. Adapun 
secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan pada 
metalografi adalah: 
1. Pemotongan spesimen (sectioning) 
2. Pembikaian (mounting) 
3. Penggerindaan, abrasi dan pemolesan (grinding, abrasion 
and polishing) 
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4. Pengetsaan (etching) 
5. Observasi pada mikroskop optic 
(Richard, 1971) 
 
2.8 Water Hardness 
Total water hardness adalah penjumlahan dari hardness 
kalsium dan hardness magnesium yang ditunjukkan pada mg/L 
sebagai CaCO3. Dengan tingginya tingkat ion hard-water seperti 
Ca2+ dan Mg2+ dapat menyebabkan scaling deposit. American 
Water Works Association mengindikasi bahwa kualitas ideal air 
tidak boleh lebih dari 80mg/L dari total hardness sebagai CaCO3. 
Tingginya total hardness tidak menjadi patokan untuk kesehatan 
tubuh. Total hardness dalam freshwater biasanya dalam rentang 
15 - 375 mg/L sebagai CaCO3. Kalsium hardness dalam 
freshwater dalam rentang 10 – 250 mg/L, seringkali duakali lipat 
dari magnesium hardness dengan rentang 5 – 125 mg/L. Selain 
dalam bentuk CaCO3, water hardness bisa dalam bentuk lain 
yaitu French degrees, English degrees and German degrees. Satu 
degree dari German degree didefinisikan sebagai 10 mg/L CaO. 
Satu English degree didefinisikan sebagai 1 butir (64.8mg) dari 
CaCO3 per gallon. Satu French degree didefinisikan sebagai 
10mg/L CaCO3. Tabel 2.4 menunjukkan klasifikasi dari Water 
hardness  
 
Tabel 2.4 Klasifikasi water hardness (Amjad, 2015) 
Konsentrasi (mg/L CaCO3) Degree of Hardness 
0-50 Soft 
50-100 Moderately Soft 
100-150 Slightly Hard 
150-250 Moderately Hard 
250-350 Hard 
350+ Excessively Hard 
 
 
 
20 Laporan Tugas Akhir 
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi FTI-ITS 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA                                                             
 
2.9 Uji Penetran 
 Uji penetran adalah pengujian nondestructive untuk 
mendeteksi diskontinuitas yang terbuka di permukaan seperti 
crack, laps, cold shuts, laminations, through leaks, lack of fusion. 
Biasanya pengujian ini dilakukan ketika maintenance, dan setelah 
proses. Uji penetran ini digunakan untuk material yang tidak 
keropos, metallic materials, baik ferrous maupun non-ferrous. 
Tahapan melakukan uji penetran adalah sebagai berikut: 
1. Membersihkan permukaan benda uji 
2. Menyemprotkan penetran pada permukaan benda uji 
3. Menunggu 5-10 menit agar penetran masuk pada celah-
celah di permukaan 
4. Membersihkan penetran 
5. Menyemprotkan developer dan ditunggu sampai kering 
6. Pengamatan pada daerah yang memiliki intensitas warna 
dari penetran yang paling tinggi 
(ASME SEC V SE-165, 2001) 
2.10 Diagram Pourbaix 
 Untuk korosi dalam media liquid terdapat dua variable 
fundamental yaitu potensial dan pH yang dianggap penting. 
Perubahan variabel seperti konsentrasi oksigen, dapat dianggap 
sebagai perubahan potensial korosi. Sangat penting menimbang 
dan mendefinisikan lingkungan di permukaan logam yang mana 
reaksi korosi terjadi.  
 Dalam penerapannya, E-Ph diagram terhadap korosi, data 
termodinamik dapat digunakan untuk memetakan korosi yang 
terjadi, pasifitas, dan nobility logam terhadap fungsi dari pH dan 
potensial. (ASM Vol 13, 2003) 
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Gambar 2.10 Pourbaix Diagram untuk iron-water system di 
temperatur 25 oC 
 
Untuk mengetahui lapisan apa yang akan terbentuk harus 
diketahui potensial dan pH, misalnya untuk pembentukan Fe3O4 
yang bersifat lapisan pasif diperlukan pH antara 7-12 dan 
potensial - 0.2 V. (Hans-Peter, 2004)  
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Diagram Alir Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan berdasarkan alur yang ditunjukkan 
pada Gambar 3.1 dibawah ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram Alir Percobaan 
Identifikasi masalah,  perumusan 
masalah dan pengambilan data 
 
 Studi Literatur Data Operasional 
Persiapan 
Pengamatan 
Makro 
Pengamatan 
Struktur 
Mikro 
Uji 
Kekerasan 
 
Uji 
Senyawa 
 
Pengujian 
Fluida 
Analisis Data dan Pembahasan 
Kesimpulan 
Mulai 
Selesai 
Uji 
Penetran 
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3.2 Metode Penelitian 
 Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian kali 
ini antara lain studi lapangan, pengujian dan studi literatur. 
Adapun hal-hal yang mencakup penelitian antara lain: 
1. Studi lapangan  
Metode ini mengacu pada pencarian informasi tentang 
komponen yang akan diteliti beserta informasi tentang kegagalan 
yang terjadi pada komponennya dengan cara terjun langsung ke 
lapangan yaitu PT. Holcim Tbk., dan berdiskusi dengan dosen 
mata kuliah, dosen pembimbing, dan pihak PT. Holcim Tbk., 
yang ahli dibidangnya. 
2. Studi Literatur 
Metode studi literatur mengacu pada buku-buku, jurnal-jurnal 
penelitian, dan situs industri yang mempelajari tentang 
permasalahan analisa kegagalan khususnya keasuan pada piping, 
reverse osmosis, cooling system. 
3. Pengujian 
Metode ini dilakukan dengan pengujian langsung sesuai 
dengan prosedur dan metode yang ada. Adapun pengujian yang 
diperlukan dalam experimen ini yaitu : uji komposisi untuk 
mengetahui komposisi pipa, pengamatan makro, pengamatan 
struktur mikro, pengujian pada fluida, pengujian senyawa untuk 
mengetahui senyawa yang terbentuk pada deposit, dan uji 
kekerasan menggunakan Vickers untuk mengetahui distribusi 
kekerasan pipa. 
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3.3 Material yang digunakan 
1. Material 
Pada tanggal 08 September 2016 ditemukan pipa 
penyalur cooling water di PT. Holcim Tbk yang mengalami 
korosi pada bagian internal pipa tersebut. Dan dapat dilihat pada 
Gambar 3.2 dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Pipa penyalur cooling water 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 Laporan Tugas Akhir 
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi FTI-ITS 
BAB III METODOLOGI PERCOBAAN                                                             
 
2. Spesimen 
Spesimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pipa 
cooling water yang mengalami korosi, diperlihatkan pada Gambar 
3.3. 
Gambar 3.3 Pipa cooling water yang terkorosi 
 
3.4 Peralatan 
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Penggaris 
Digunakan untuk mengukur spesimen. 
2. Alat Pemotong 
Digunakan untuk memotong spesimen. 
3. Kamera Digital 
Digunakan untuk mendapatkan informasi kegagalan secara 
makro. 
4. Uji Kekerasan (Vickers) 
 Digunakan untuk mengetahui nilai kekerasan dari material 
uji. 
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5. Amplas grade 80 hingga 2000 
 Digunakan untuk preparasi pengujian mikroskop optik. 
6. Mesin Polish 
 Digunakan untuk preparasi pengujian mikroskop optik. 
7. Larutan Etsa 
 Digunakan untuk preparasi pengujian mikroskop optik. 
8. Resin 
 Digunakan untuk preparasi pengujian mikroskop optik. 
9. Mesin XRD 
Digunakan untuk mendapatkan informasi senyawa deposit di 
material pipa 
10. Alat uji fluida 
Alat uji ini digunakan untuk mendapatkan informasi M-
alkalinity, komposisi unsur, C-hardness, electrical 
conductivity, pH, total suspended solid, dan salt density 
index 
11. Mikroskop optik 
MO digunakan untuk mengetahui struktur mikro dari pipa 
tersebut 
12. OES 
OES digunakan untuk mengetahui komposisi unsur dari pipa 
penyalur cooling water 
 
3.5 Tahapan Penelitian 
3.5.1 Review Dokumen Perusahaan  
Review dokumen perusahaan dilakukan untuk 
mendapatkan data-data pendungkung yang berkaitan dengan 
material yang akan diteliti yaitu pipa sebagai pengalir cooling 
water, adapun data yang perlu didapatkan yaitu: 
1. Flow sheet cooling water 
2. Data operasional 
3. Spesifikasi Material 
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3.5.2 Pengujian Komposisi Unsur Kimia 
Pengujian komposisi unsur kimia diperlukan untuk 
mengetahui jenis dari pipa penyalur air pendingin. Hal ini 
dikarenakan tidak adanya dokumen mengenai data komposisi 
unsur kimia di PT. Holcim Tbk, plant Tuban 
 
3.5.3 Pengamatan Makro 
 Pengamatan makro ini dibutuhkan agar kita tahu apa yang 
akan dilakukan dengan material ini dengan kondisi kegagalan 
yang terjadi. Sebelum dilakukan preparasi specimen kita harus tau 
bagian mana yang akan diambil untuk diuji. 
 
3.5.4 Preparasi Spesimen 
 Sebelum melakukan pengujian maka perlu dilakukan 
preparasi terlebih dahulu. Preparasi ini adalah pemotongan pada 
bagian pipa yang jauh dari tegangan terkonsentrasi dan dekat 
dengan yang terkonsentrasi, hal ini dimaksudkan untuk 
membandingkan dengan yang kondisi sangat rusak dan masih 
tergolong agak baik. Pemotongannya dengan cara vertikal lalu 
dipotong secara horizontal pada hasil potongan vertikal tersebut  
 
3.5.5 Pengujian Strukturmikro  
Pada pengamatan strukturmikro dengan mikroskop optik 
dilakukan untuk menganalisa fasa, bentuk, dan ukuran 
strukturmikro. Hal ini digunakan untuk mengetahui proses 
manufaktur yang terjadi pada material tersebut. Pengujian ini 
dilakukan dengan menggunakan mikroskop optik Olympus 
BX51M-RF yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. 
 
Pada pengujian metallografi dibagi menjadi dua tahap, yaitu : 
1. Tahap persiapan 
- Mounting : Membuat cetakan pada spesimen dengan resin 
agar proses penggosokan menjadi lebih mudah 
- Grinding : Menggosok spesimen dengan kertas gosok 
grade 80 – 2000 dan dialiri dengan air. Spesimen diputar 
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90 atau tegak lurus terhadap arah gosokan ketika pindah 
grade.  
- Polishing : Memoles spesimen dengan pasta alumina di 
atas piringan yang berputar cepat. Proses ini akan 
menghasilkan permukaan yang mengkilat seperti cermin.  
- Etching : Mencelup permukaan spesimen ke dalam 
larutan nital 2% (Alkohol 98% dan HNO3 2%) 
 
2. Tahap pengamatan 
Tahap pengamatan dilakukan untuk mengamati struktur 
mikro spesimen dengan mikroskop optik dengan beberapa kali 
perbesaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Mikroskop optik Olympus BX51M-RF 
 
3.5.6 Pengujian Senyawa Deposit 
X-ray diffarction (XRD) merupakan salah satu alat 
pengujian material yang biasanya digunakan untuk identifikasi 
senyawa (analisis kualitatif) dan penentuan komposisi (analisis 
kuantitatif). Pada bagian internal pipa terdapat deposit-deposit 
yang perlu dianalisis senyawanya. 
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3.5.7 Pengujian Kekerasan  
Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui 
distribusi kekerasan dengan melakukan indentasi di beberapa titik 
pada sampel material. Pengujian ini dilakukan dengan metode 
Vickers dimana dalam pengujiannya memakai indentor piramida 
intan, pembebanan sebesar 100 kg dan waktu indentasi selama 10 
detik. Pengujian ini mneggunakan Universal Hardness Tester 
HBRV 187.5A yang ditunjukkan pada Gambar 3.5 di 
Laboratorium Metalurgi, Jurusan Teknik Material dan Metalurgi, 
ITS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Alat Uji Kekerasan Universal Hardess Tester HBRV 
187.5A 
 
3.5.8 Uji Fluida 
Fluida perlu dilakukan pengujian agar dapat dibandingan 
dengan data sheet desain. Pengujian tersebut adalah M-alkalinity 
test, total suspended solid, silt density index, pengujian unsur, 
total alkaline earths (hardness), dan electrical conductivity.  
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3.5.9 Perhitungan Reynold Number 
 Reynold number dihitung untuk mengetahui aliran fluida 
turbulen atau laminar. Dengan perhitungan 3.1 
 𝑅𝑒 =
?̅?.𝐷
𝜈
  ……………………………………………(3.1) 
 
dimana: 𝑉 ̅: kecepatan fluida 
   𝜈 : kinematic viscosity 
 
Menurut Theodore (2011) kondisi laminar didapatkan dengan 
Re<2300 dan kondisi turbulen ketika Re>2300. 
 
3.5.10 Perhitungan Ketebalan Pipa Terhadap Tekanan 
Internal 
 ASME B31.3 menyertakan perhitungan nilai ketebalan 
dinding pipa nominal yang mampu digunakan dibawah tekanan 
internal dengan besar tertentu berdasarkan persamaan 3.7. 
 
t = 
PD
2 (SE+PY)
 …………………………….................. (3.2) 
 
tm = t + CA ………………………………............... (3.3) 
 
tnom = 
tm
0.875
 …………………………………............ (3.4) 
 
     P = Design Pressure (Psig) 
     D = Pipe Outside Diameter (in) 
     S  = Allowable Stress in Tension (Psi) 
     E  = Longitudinal-joint Quality Factor 
     Y  = Wall Thickness Correction Factor 
     CA  = Corrosion Allowance 
     t  = Pressure Design Thickness (in) 
     tm  = Minimum Required Thickness (in) 
     tnom = Nominal Thickness (in) 
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3.5.11 Perhitungan Water Hardness 
 Untuk menghitung water hardness menggunakan prinsip 
ekuivalensitas yang menurut Eugine R. Weiner (2013) dapat 
dihitung dengan menggunakan persamaan 3.5 
 
Total Hardness= Calcium Hardness + Magnesium Hardness  (3.5) 
 
Kalsium dan magnesium adalah konsentrasi dari ion kalsium dan 
magnesium yang dinyatakan dan sebanding kalsium karbonat. 
Molar massa (Mr) dari CaCO3, Ca2+ dan Mg2+ adalah 
100,1g/mol, 40,1 g/mol, dan 24,3 g/mol. Perbandingan dari molar 
massa adalah sebagai berikut: 
 
𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑜3
𝑀 𝐶𝑎
=
100,1
40,1
= 2.5 
                      
𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑜3
𝑀 𝑀𝑔
=
100,1
24,3
 = 4.1            
 
Jadi rumus akhir dari total hardness adalah 
 
[CaCO3] = 2.5[Ca2+] + 4.1[Mg2+] 
 
3.5.12 Uji Penetran 
 Uji penetran dilakukan untuk mengetahui adanya 
kecacatan dipermukaan pipa. Pengujian ini dilakukan di daerah 
pipa yang jauh dari lubang untuk mengetahui ada tidaknya 
kecacatan didaerah tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laporan Tugas Akhir          33 
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi FTI-ITS 
 
BAB III METODOLOGI PERCOBAAN                                                             
 
3.6 Rancangan Penelitian 
Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 
 
 
 
  
Bahan 
Pengujian 
Vickers MO XRD 
Pipa yang dekat 
dengan lubang 
√ - √ 
Pipa yang jauh dengan 
lubang 
√ √ - 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Analisis Data 
4.1.1 Data Operasional Lapangan 
Sistem pendingin di PT Holcim Tbk plant Tuban 
menggunakan fluida air dari air tanah dan kemudian di proses 
menggunakan sistem reverse osmosis. Fluida ini dapat disebut 
cooling water. Pada penelitian kali ini pipa yang mengalami 
kegagalan digunakan sebagai penyalur dari fluida untuk media 
pendingin di daerah kiln. Tabel 4.1 menjelaskan data operasional 
fluida dan dimensi pipa. Dan Tabel 4.2 menjelaskan data historis 
maintenance dari equipment reverse osmosis. 
 
Tabel 4.1 Data Operasional 
Tekanan Fluida 0.2 Mpa 
Temperatur Fluida 30 oC 
Debit 15.5 m3/h 
Diameter luar pipa 60.3 mm 
Diameter dalam pipa 53.56 mm 
Ketebalan 3.37 mm 
 
Tabel 4.2 Data Historis Reverse Osmosis 
Tanggal Kegiatan 
22-08-2013 Dimulainya sistem reverse 
osmosis 
19-05-2014 Penggantian catridge fine filter 
16-07-2014 Penggantian Membran 
28-08-2014 Penggantian catridge fine filter 
01-03-2015 Peningkatan treatment secara 
kimia 
23-03-2015 Penggantian catridge fine filter 
17-04-2015 Pembersihan secara mekanik 
16-08-2015 Penggantian catridge fine filter 
01-10-2015 Program Sterilisasi 
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4.1.2 Hasil Pengujian Komposisi Pipa 
Pengujian ini dilakukan untuk mengamati komposisi unsur 
pada pipa dengan menggunakan OES (Optical Emission 
Spectroscopy). Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengujian yang 
dibandingkan dengan salah satu komposisi unsur astm 1020. 
 
Tabel 4.3 Perbandingan Hasil Pengujian Komposisi dengan 
Standar ASTM 1020 
Unsur (%) Hasil Pengujian ASTM 1020 
Si 0.259  
Mn 0.581 0.27-0.63 
P 0.0157 0.035 max 
S 0.0114 0.035 max 
Ni 0.0123  
Cr 0.0184  
Mo 0.0025  
C 0.147 0.06-0.18 
Fe 98.8  
 
Tabel 4.3, komposisi unsur spesimen pipa cooling water 
memiliki kesesuaian dengan ASTM 1020, hanya saja Si, Ni, Cr, 
Mo, dan Fe tidak tercantum dalam ASTM 1020. Ini membuktikan 
bahwa pipa cooling water sesuai dengan ASTM 1020 yang berupa 
baja karbon rendah.  Pipa yang diteliti tidak memiliki sertifikat 
sehingga tidak bisa dibandingkan standar komposisi unsur 
materialnya. 
 
4.1.3 Hasil Pengujian Fluida 
Pengujian fluida menggunakan 3 sampel air (A, B, C) 
seperti pada lampiran. Sampel A adalah make-up water, sampel B 
adalah return water, dan sampel C adalah air yang telah mengalami 
sirkulasi dan treatment dari biocide. Return water merupakan air 
yang mengalir di dalam pipa yang mengalami kegagalan. Tabel 4.4 
menunjukkan hasil pengujian fluida pada ketida sampel yang 
dibandingkan dengan data desain. 
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Tabel 4.4 Perbandingan Hasil Pengujian Fluida dengan Data 
Desain 
Sampel A 
No  Pengujian Desain Hasil Pengujian 
1 pH 6.2 6.3 
2 Electrical 
conductivity 
250 µS/cm 78 
3 TDS 143 mg/L 143 
4 Kalsium 9.0 mg/L 0 
5 Magnesium 5.9 mg/L 10.71 
6 Sodium 28.5 mg/L Na 8.05 
7 Potassium 1.7 mg/L K 0.62 
8 Hidrogen 
Carbonate 
41.4 mg/L  35 
9 Chloride 48.7 mg/L 24 
10 Sulfate 7.5 mg/L 10.57 
11 Silicate 2.5 mg/L 0.41 
Sampel B 
No  Pengujian Desain Hasil Pengujian 
1 pH >7 8.1 
2 Electrical 
conductivity 
1000 314 
3 TDS 573 160 
4 Calcium 36.1 10.71 
5 Magnesium 23.4 39.18 
6 Sodium 144.2 78.61 
7 Potassium 6.7 3.94 
8 Hydrogen 
Carbonate 
165.6 105 
9 Chloride 195.8 152 
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10 Sulfate 30.2 2.89 
11 Silicate 10.1 0.75 
Sampel C 
No  Pengujian Desain Hasil Pengujian 
1 pH  7.1 
2 Electrical 
conductivity 
 310 
3 TDS  157 
4 Calcium  10.71 
5 Magnesium  35.71 
6 Sodium  28.1 
7 Potassium  1.76 
8 Hydrogen 
Carbonate 
 110 
9 Chloride  68 
10 Sulfate  10.13 
11 Silicate  0.77 
 
Dari data hasil pengujian pada sampel A, ditemukan kadar 
magnesium yang melebihi standar, nilai PH fluida yang melebihi 
desain, serta nilai electrical conductivity dan alkalinitas yang 
berada dibawah desain. Berlebihnya kadar magnesium akan 
berdampak pada hardness dari fluida tersebut. Selanjutnya, pH 
sebesar 6.3 menunjukkan fluida bersifat asam (Nalco). 
 
4.1.4 Hasil Pengamatan Makroskopik 
Tampak pada Gambar 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 menunjukkan 
kegagalan yang terjadi pada pipa penyalur cooling water di 
PT.Holcim Tbk plant Tuban. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa 
terdapat lubang yang kecil di pipa tersebut dan korosi di permukaan 
luar pipa. Serta terdapat gerusan yang sepanjang 1 cm dan didalam 
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gerusan tersebut terdapat lubang yg memiliki ketebalan sebesar 28 
mm dan dengan tinggi sebesar 40 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 (a) Bagian luar pipa (b) bagian dalam pipa 
(a) 
(b) 
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Sambungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Daerah sambungan pada pipa 
 
Gambar 4.2 (a) menunjukkan terdapat bekas sambungan secara 
melintang dan lubang tersebut tepat pada daerah sambungan dan 
terdapat daerah akibat korosi. Gambar 4.2 (b) menunjukkan adanya 
daerah sambungan sepanjang pipa secara melintang. Gambar 4.3 
menunjukkan bahwa terdapat penurunan ketebalan pada pipa dan 
didaerah sambungan terjadi penurunan ketebalan paling besar dari 
ketebalan 3.9 mm sebesar  menjadi ketebalan sebesar 3.36 mm. 
Gambar 4.3 Perbedaan ketebalan pipa antara daerah sambungan 
dengan daerah yang lain 
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Pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa terjadi korosi dan terdapat 
kerak didalam pipa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Kerak didalam pipa penyalur cooling water 
 
4.1.5 Hasil Pengamatan Struktur Mikro 
Pengamatan strukturmikro menggunakan alat mikroskop 
optik. Pengamatan ini berguna untuk melengkapi karakterisasi dari 
pipa penyalur cooling water 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Struktur mikro pipa dengan perbesaran 50x 
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Gambar 4.6 Struktur mikro pipa dengan perbesaran 100x 
 
4.1.6 Hasil Pengujian Senyawa 
Uji senyawa dilakukan untuk mengetahui senyawa yang 
terdapat di dalam pipa menggunakan XRD (X-Ray Diffraction). 
Pada penelitian kali ini sampel yang digunakan adalah deposit pipa 
yang berupa serbuk.  
 
Gambar 4.7 Hasil Pengujian Senyawa Deposit di Dalam Pipa 
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Gambar 4.7 menunjukkan hasil pengujian dan didapatkan 
senyawa yang paling banyak adalah Fe3O4 (Magnetite). JCPDS 
yang digunakan untuk menganalisis senyawa ini adalah 96-900-
5815 
 
4.1.7 Hasil Pengujian Kekerasan 
Dilakukan pengujian kekerasan (ASTM E92) 
menggunakan alat uji Vickers dengan besar pemebebanan 100 Kgf. 
Pengujian tersebut dilakukan pada 12 titik yang berbeda, 6 di 
daerah A dan 6 didaerah B . Pada pengujian kekerasan ini 
didapatkan hasil sebagai berikut:  
 
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Kekerasan (HV) 
 A B C D E F Rata-
Rata 
Sisi A 122 119 102 134 117 124 119.67 
Sisi B 117 100.2 99.4 132 110 129 114.60 
Rata-Rata 119.5 109.6 100.7 133 113.5 126.5  
 
Dapat dilihat bahwa pada pipa tersebut bagian luar lebih keras dari 
pada bagian dalam dan bagian paling keras secara melintang adalah 
di dekat patahan. 
 
 
Gambar 4.8 Titik-Titik Pengujian Kekerasan 
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Tabel 4.5 menunjukkan kekerasan dari titik A ke titik C yang 
didekat lubang mengalami penurunan kekerasan. Dari titik F ke 
titik D yang didekat lubang mengalami penurunan kemudian 
kenaikan yang signifikan. Distribusi kekerasan ditampilkan di 
Gambar 4.11 dan 4.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9 Distribusi kekerasan titik A, B, C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.10 Distribusi kekerasan titik F,E,D 
 
4.1.8 Perhitungan Reynold Number 
Reynold number menunjukkan fluida tersebut bergerak 
secara turbulensi atau laminar, dan dibuktikan sebagai berikut: 
Q  =  15.5 m3/h = 0.0043 m3/s 
D.in = 0.05356 m 
Untuk mengetahui Reynold number dibutuhkan kecepatan fluida 
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 Q = V.A 
 V = Q/A 
     = 0.0043/(3.14 x 0.05356 x 1/2)2  
     = 0.608 m/s 
 
Rumus Reynold number adalah sebagai berikut (nakayama,1998) 
 𝑅𝑒 =
?̅?.𝐷
𝜈
  dimana: 𝑉 ̅: kecepatan fluida 
      𝜈 : kinematic viscosity 
 
                   =
𝟎.𝟔𝟎𝟖 𝒙 𝟎.𝟎𝟓𝟑𝟓𝟔
𝟎.𝟖𝟎𝟏 𝒙 𝟏𝟎−𝟔
  
 
                   = 40000 (Turbulen= Re>2300) (Theodore, 2011) 
 
4.1.9 Perhitungan Water Hardness  
Tabel 4.6 menunjukkan Total hardness dari hasil pengujian 
dan desain. Untuk mendapatkan total hardness dengan standar 
English Degree maka hasil CaCO3 total dikalikan dengan 0.07 dan 
didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.7 
 
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan CaCO3 Desain dan Hasil Pengujian 
(mg CaCO3 / l) 
Total 
Hardness 
Desain Hasil 
Pengujian 
Klasifikasi 
Sampel A 46.69 43.936 Soft 
Sampel B 186.19 187.413 Mod Hard 
Sampel C  173.186 Mod Hard 
 
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Total Hardness Desain dan Hasil 
Pengujian (grain CaCO3/gal) 
Total 
Hardness 
Desain Hasil 
Pengujian 
Klasifikasi 
Sampel A 3.268 3.075 Soft 
Sampel B 13.033 13.118 Mod Hard 
Sampel C  12.123 Mod Hard 
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4.1.10 Ketebalan Dinding Pipa Terhadap Tekanan Internal 
Berdasarkan data operasi dibawah ini, maka didapatkan 
perhitungan nilai ketebalan dinding pipa sebagai berikut: 
 
     P = 2 bar = 29.0075 Psig 
     D = 23.7 in 
     S  = 24700 (Table K-1) 
     E = 0.85 (Table A-1B) 
     Y = 0.4 (Table 304.1.1) 
     CA = 1 mm 
     OT = 25 OC 
 
 t = 
𝑃𝐷
2 (𝑆𝐸+𝑃𝑌)
  = 
29.0075 𝑥 23.7
2 ((24700 𝑥 0.85)+(29.0075 𝑥 0.4))
 = 0.016 in 
 
 tm = t + CA = 0.016 + 0.039 = 0.055 in 
 
 tnom = 
tm
0.875
 = 
0.04005
0.875
 = 0.0628 in = 1.59 mm 
 
Didapatkan nilai ketebalan nominal untuk pipa cooling water 
dengan tekanan fluida sebesar 2 bar dan temperatur fluida sebesar 
30 OC adalah 0.0457 in atau 1.16 mm. 
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4.1.11 Uji Penetran 
 Uji penetran ini dilakukan didaerah sambungan yang jauh 
dari  lubang. Gambar 4.11 menunjukkan hasil dari uji penetran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.11 Hasil uji penetran; (1) satu kali pemberian 
developer; (2) dua kali `pemberian developer; (3) tiga kali 
pemberian developer; (4) empat kali pemberian developer; (5) 
lima kali pemberian developer 
 
Gambar 4.11 menunjukkan bahwa daerah sambungan 
memiliki kondisi paling parah yang ditunjukkan dengan warna 
merah. Dengan pemberian developer beberapakali daerah 
sambungan tetap memiliki intensitas warna merah paling tinggi . 
 
4.2 Pembahasan 
Berdasarkan hasil uji komposisi unsur kimia menggunakan 
OES, komposisi kimia pipa tersebut sesuai dengan ASTM A1020 
yang biasanya digunakan untuk boiler, superheater, heat 
exchanger, dan condenser. Pipa ini termasuk jenis baja karbon 
rendah. Menurut Vasufi (2006), low carbon steel memiliki 
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ketahanan korosi yang rendah. Material dengan memiliki kadar 
unsur Cr, Cu dan Mo yang rendah memiliki kemungkinan 
mengalami erosi yang tinggi. Dari pengujian struktur mikro pada 
Gambar 4.5, 4.6, dan 4.7 didapatkan struktur mikro ferit dan perlit 
yang mendukung karakterisasi material ini sebagai carbon steel 
(Callister, 2007). 
Secara makro, kegagalan ini menunjukkan beberapa hal, 
yaitu terdapat pengurangan ketebalan pipa, lubang pada pipa yang 
menyebabkan kebocoran, serta korosi di permukaan dalam pipa. 
Berdasarkan pengamatan makro daerah yang terdapat lubang 
berada di daerah sambungan yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 
(b). Hasil uji penetran didapatkan daerah sambungan yang jauh dari 
lubang mengalami kegagalan dengan ditunjukkannya pada Gambar 
4.11. Didaerah sambungan terdapat warna merah yang mencolok. 
Dan setelah diberikan developer hasilnya tetap dengan intensitas 
warna merah paling tinggi terletak di daerah sambungan. 
Berdasarkan ASTM E 1209 Developer berguna untuk 
mengeluarkan liquid penetran yang terjebak didalam lubang atau 
celah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sepanjang hasil dari 
sambungan ini terdapat cacat. 
Berdasarkan standar ukuran pipa, pipa DN 50 berdiameter 
luar sebesar 60.3 mm, diameter dalam sebesar 52.5 mm, dan 
dinding pipa memiliki ketebalan sebesar 3.9 mm. Hasil dari 
pengukuran makro pada Gambar 4.3, diameter luar, diameter 
dalam dan ketebalan berturut-turut adalah sebagai berikut 60.3, 
53.56, dan 3.4 mm. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa 
terjadi penurunan ketebalan sebesar 0.5 mm. 
Berdasarkan Gambar 4.1 (a) dan (b) korosi yang terjadi 
uniform corrosion  dan erosion corrosion.. Uniform corrosion 
menurut NACE akan menyebabkan penurunan ketebalan secara 
keseluruhan pada material dan dapat diidentifikasi dengan semakin 
kasarnya permukaan dan terdapat produk korosi.  
Menurut Hujibregts (1984), hal-hal yang berpengaruh 
terhadap korosi erosi adalah kecepatan fluida, komposisi fluida. 
Pipa tersebut dialiri oleh cooling water dengan kecepatan fluida 
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sebesar 0.608 m/s. Dengan kecepatan tersebut dapat 
mengakibatkan adanya turbulensi didalam pipa dengan nilai 
Reynold number sebesar 0.04 x 106 . Turbulensi itu akan memicu 
adanya korosi erosi. Korosi erosi juga menyebabkan penipisan di 
pipa. Korosi erosi sedikit demi sedikit mengikis permukaan dan 
membuat pipa terekspos langsung dengan fluida. 
Dari uji kekerasan pada Tabel 4.5 didapatkan persebaran 
kekerasannya pada bagian sisi A lebih keras dari pada bagian sisi 
B yang ditunjukkan pada Gambar 4.8. Hal ini karena pada saat 
pembentukan pipa yang awalnya datar menjadi berbentuk 
silindrikal menghasilkan gaya tarik pada bagian luar dan pada 
bagian dalam adalah kompresi Dan secara melintang, kekerasan 
terbesar terdapat pada titik D di bagian sisi A dan pada J di bagian 
sisi B. Perbedaan kekerasan cukup signifikan dibandingkan dengan 
titik C di bagian sisi A dan I di bagian sisi B. Berdasarkan 
pengamatan makro, terdapat pengurangan ketebalan yang sangat 
signifikan di dekat lubang yang diakibatkan oleh korosi di titik C 
disisi A dan B yang ditunjukkan pada Gambar 4.10. 
Senyawa paling banyak adalah Fe3O4 yang sebagai 
magnetit, sesuai dengan penelitian oleh Haseda (1992) bahwa hasil 
reaksi dari korosi adalah reaksi antara unsur antara Fe dengan O 
yang salah satunya Fe3O4. Reaksi pembentukan Fe3O4 adalah 
sebagai berikut 
 
3Fe(s) + 4H2O(l)      Fe3O4(s) + 4H2(g) 
 
Berdasarkan Tabel 4.4 pada sampel B didapatkan pH 
sebesar 8.1. Sesuai dengan teori bahwa senyawa magnetite yang 
menurut diagram pourbaix dengan potensial sekitar -0.1 sampai -
0.2, pH 7 sampai 12 dan temperature kamar didapatkan Fe3O4 
bersifat lapisan pasif (Hans-Peter, 2004) 
Berdasarkan hasil uji fluida pada Tabel 4.4. Sampel A  
menunjukkan bahwa electrical conductivity jauh dibawah desain, 
sedangkan hardness fluida sedikit melebihi desain, Menurut 
NALCO, inhibitor tidak bekerja dengan maksimal jika electrical 
48 Laporan Tugas Akhir 
 Jurusan Teknik Material dan Metalurgi FTI-ITS  
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN                                                             
 
conductivity dan hardness fluida tidak bekerja pada rentang yang 
sama dengan inhibitor. pH yang menunjukkan asam yang dapat 
mengindikasikan korosi. Berdasarkan BUREAU of INDIAN 
STANDARD alkalinitas yang dibawah desain mengindikasikan 
adanya korosi.  
Berdasarkan perhitungan hardness fluida pada Tabel 4.7, 
sampel A hardness fluidanya lebih rendah dari pada desain, sampel 
B didapatkan hasil yang melebihi desainnya dan. Pada sampel C  
tidak memiliki desain operasional. Berdasarkan pengklasifikasian 
hardness fluida, sampel A tergolong  soft water sampel B tergolong 
moderate hard water, dan sampel C dan tergolong moderate hard 
water. Menurut European Water Treatment Association, semakin 
rendah hardnessnya maka semakin korosif, sehingga sampel A 
adalah fluida paling korosif dibandingkan sampel B dan sampel C. 
Dikarenakan umumnya soft water memiliki dissolved solid yang 
sedikit dan pHnya rendah. (European Water Treatment 
Association) 
Berdasarkan perhitungan ketebalan dinding pipa terhadap 
tekanan internal didapatkan nilai nominal ketebalan dinding pipa 
cooling water dengan tekanan internal air sebesar 2 bar adalah 
0.0457 in atau 1.59 mm. Perhitungan ini menunjukkan bahwa 
dalam keadaan normal, tekanan 2 bar mampu ditahan oleh dinding 
pipa cooling water dengan ketebalan 1.59 mm. Namun kondisi 
lapangan memperlihatkan ketebalan paling tipis yang terdapat pada 
pipa cooling water yang mengalami kegagalan adalah 2.8 mm. 
Nilai ini menunjukkan bahwa dengan ketebalan 2.8 mm, pipa 
cooling water mampu menerima tekanan yang ada. Sehingga 
secara mekanik pipa ini masih mampu menahan tekanan internal. 
 
4.2.1 Faktor – Faktor Penyebab Kegagalan 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, faktor- 
faktor penyebab kegagalan dapat ditinjau dari aspek material, dan 
faktor fluida. Berdasarkan uji komposisi menggunakan OES, pipa 
sesuai dengan standar ASTM 1020 dan tergolong baja karbon 
rendah, baja karbon rendah yang didukung oleh pengamatan 
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strukturmikro yang menunjukkan ferit dan perlit. Pemilihan Baja 
karbon sebagai media penyalur kurang tepat dikarenakan baja 
karbon rentan terhadap korosi.  
Pengaruh eksternal pipa tidak berpengaruh terhadap 
kegagalan, tetapi dari internal yang berupa fluida sangat 
berpengaruh. Diketahui bahwa pada Tabel 4.7 fluida yang berguna 
sebagai make-up water (sampel A) sudah tergolong korosif. Hal ini 
memberikan masalah serius pada pipa yang tergolong baja karbon. 
Ketika fluida tersirkulasi, fluida mengalami kenaikan hardness 
water dikarenakan telah tercampur oleh biocide, inhibitor dan 
produk dari korosi itu sendiri.  
Penyebab terjadinya uniform corrosion adalah karena 
ketidaksesuaian pemilihan antara material dengan fluida yang 
mengalir. Dan penyebab terjadinya korosi erosi adalah kecepatan 
fluida yang tinggi sehingga menyebabkan turbulensi. 
 
4.2.2 Mekanisme Terjadinya Kegagalan 
Mekanisme terjadinya korosi ini diawali dari segi material 
yaitu baja karbon dan seam welded pipe. Pipa seam welded pipe 
memiliki daerah sambungan yang menyebabkannya menjadi pusat 
tegangan. Dengan kombinasi antara material yang rentan terhadap 
korosi ditambah dengan fluida yang korosif menyebabkan pipa ini 
mengalami kegagalan. Berdasarkan pengamatan makro jenis 
korosi ini ada dua, yaitu uniform corrosion dan erosion corrosion. 
Mekanisme terjadinya uniform corrosion adalah Karena adanya 
proses elektrokimia yang terjadi di permukaan. Dengan kata lain 
terdapat reaksi katoda anoda. Anodanya adalah pipa dengan reaksi: 
 
M   Mn+ + ne- 
 
Dan katoda pada proses ini adalah fluida dengan pH basa. Reaksi 
pada anoda adalah sebagai berikut: 
 
02 + H2O +4e-  4 OH- 
 
50 Laporan Tugas Akhir 
 Jurusan Teknik Material dan Metalurgi FTI-ITS  
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN                                                             
 
Korosi erosi yang sedikit demi sedikit mengikis lapisan 
magnetit dan membuat pipa terekspos langsung dengan fluida. 
Sehingga dapat menyebabkan lubang 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan faktor- faktor 
penyebab terjadinya kegagalan: 
a. Pemilihan material (tipe dan jenis pipa) yang tidak 
sesuai dengan sesuai dengan fluida yang korosif 
b. Tidak sesuainya inhibitor dengan alkalinitas dan 
hardness fluida yang menyebabkan tidak 
maksimalnya kerja inhibitor 
2. Mekanisme terjadinya kegagalan adalah dengan adanya 
daerah bekas sambungan yang menjadi pusat tegangan, 
menyebabkan daerah tersebut mengalami kondisi paling 
parah. Ketidakmaksimalan kerja inhibitor yang 
menyebabkan terjadinya uniform corrosion dan diikuti 
dengan terjadinya korosi erosi yang menyebabkan 
pengurangan ketebalan secara signifikan dan merusak 
lapisan pelindung magnetit.  
 
5.2 Saran 
1. Menggunakan baja tahan karat austenitic 
2. Mengontrol kerja inhibitor, alkalinitas dan hardness fluida 
disesuaikan dengan rentang kerja inhibitor 
3. Meningkatkan hardness fluida di make-up water 
4. Menggunakan seamless welded pipe 
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LAMPIRAN 
 
1. JCPDS  
 
 
xxiv 
 
 
2. Konversi HV ke BHN 
a. Bagian A: 
- 122 HV (A) 
122 − 121
124 − 121
=
𝑦 − 114
116 − 114
 
Y=144.6 BHN 
 
- 119 HV (B) 
119 − 118
121 − 118
=
𝑦 − 111
114 − 111
 
Y=112 BHN 
 
- 102 HV (C) 
102 − 95
104 − 95
=
𝑦 − 90
95 − 90
 
Y=93.8 BHN 
 
- 141 HV (D) 
141 − 140
142 − 140
=
𝑦 − 137
139 − 137
 
Y=138 BHN 
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- 117 HV (E) 
117 − 115
118 − 115
=
𝑦 − 107
111 − 107
 
Y=109.67 BHN 
 
- 124 HV = 116 BHN 
 
b. Bagian B: 
- 117 HV (A) = 108.67 BHN 
 
- 100.2 HV (B) 
100.2 − 95
104 − 95
=
𝑦 − 90
95 − 90
 
Y=92.89 BHN 
 
- 99.4 HV (C) 
99.4 − 95
104 − 95
=
𝑦 − 90
95 − 90
 
Y=92.4 BHN 
 
- 124 HV (D) = 116 BHN 
 
- 110 HV (E)   
110 − 108
112 − 108
=
𝑦 − 103
105 − 103
 
Y= 104BHN 
 
- 129 HV (F) = 127 
 
3. Konversi BHN ke Tensile Strength Sisi A 
 A B C D E F 
BHN 144.6 112 93.8 138 109.67 116 
Tensile Strength 50.61 39.2 32.83 48.3 38.3845 40.6 
 
 
xxvi 
 
4. Konversi BHN ke Tensile Strength Sisi B 
 A B C D E F 
BHN 109.67 92.89 92.4 116 104 127 
Tensile Strength 38.3845 32.5115 32.34 40.6 36.4 44.45 
 
3. Lokasi pipa penyalur cooling water 
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4. Alur fluida cooling water 
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